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Geometrie
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• UV AirFlux 550

CAD Zeichnung Für die Berechnung erstellter Strömungsraum



Annahmen / Randbedingungen
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• Volumenstrom gesamt 195 m³/h 

• Temperatur am Einlass konstant 20°C

• Pro Lampe 24W Verlustleistung

• Berechnung des Gleichgewichtszustands (stationär; max. Temperatur)



Ergebnisse
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Isoflächendarstellung in der Hälfte der GeometrieUmströmung der Lampen



Ergebnisse
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Seitenansicht auf SchnittSchnitt im 3D Modell



Ergebnisse
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Temperatur an der Oberfläche der Lampen


